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L’hopital Erasme c'est

Salles d’opérations 26
Salles d’angiographie 4
Scanners RX 3
Résonance Magnétique 4
Gamma Kniffe modele C 1
Pet Scan 2
Cyclotron 1




Présentation / Energétique

ELECTRICITE 2012 Hopital Erasme

WYY T otal 21.204

MYYH Cogenerations 10.832

Euros tvac 2.311.283

SUface distribuee hipital 138.77h m=

MR e an 143 MR MR an
Fluissance cogenerations 214 P
Fuissance max. demandee au reseau 5 24k A
Nombres de menages Bruxellols Fp]at="

Informations: Fegal J-luc 02555 54 40



//hopital/data/groups/DMI/Energie/ENERGIE/Power point/Rapport annuel 2007 IBGE

Présentation / Energétique

Gaz [ Chaleur 2012 Haépital Erasme

MY Total POCS 45.698

YYD Thermigues Cogenérations 12.336

YWHh Thermigues Chaudieres 13.542

YYH thermiques hapital 19.272

Euros fan tvac 1.434.017

FAAh PCS FmE d an J32 3 him=lan
Fuissance cogenerations 2¥ 188 (MWW
Fuissance thermigue totale max. 26 iR
Mombres de menages Bruxellols 2 Y87



//hopital/data/groups/DMI/Energie/ENERGIE/Power point/Rapport annuel 2007 IBGE

L'hopital Erasme c'est ...

Colt total Gaz - Electricité - Eau 2012 (tvac)
—lectrcite 14950602 &£

Qaz 1278285 €

—all 477 380 €
TOTAL 4.041.320 €




Et Vous ?

Votre consommation d’eau/ an ?

25 m37?
50 m3 ?
100 m3 ?
150 m3 ?
200 m3 ?



L’hopital c’est +/- 400m3/jour !

Eau haute & basse pression

Eau BP

Semaine en cours j semaine pre... @ Cette semaine
2

Ll @ La semaine ...

200
I I .
ven. sam.

dim. lun. mar. mer. jeu.

m3
Derniére mise a jour : 5/11/2013 11:23:58

Eau HP

Semaine en cours j semaine pre... @ Cette semaine
=
m @ Lz semaine ...

mer. Jeu. ven. sam.

Derniére mise a jour : 5/11/2013 11:23:57
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Historique

» 2006 formation Responsable Energie

Erasme F m

e 2007-2010 Plage (Plan local d’action pour la gestion

éenergetique)

-BIM-

« 2009 mise en place de l'outil de gestion
énergetique.

Schneider .. |- [



millions €

Historiqgue: effet PLAGE 2007-8-9

Gains sur factures Gaz / Electricitée (millions €)

—e— el —=— reel norm. sans Eco. [jains annuels
5,00 - 0,61
4 50 039
0,31
4 00 :
D‘,I 5 Rt ./‘g,r-“—‘::::—t—:;’
3.50
001 7 /
3‘00 _ —__%/
250 2004 2006 réf, 2007 2008 2004
—4— rée| 2,84 3,04 248 3,54 3,74
—B— reel norm, 2,40 3,04 2,88 3,54 3,86
sans Eco. 2,84 3,14 3,14 3,94 4 47
gains annuels -0,01 0,15 0,31 0,34 0,61

millions €



Deux des sites de cet hodpital ont
participe, de 2007 a 2009, avec
quatre autres hopitaux bruxellois’,

au Plan Local dActions pour la
PLAG E Gestion Energéetique (PL.A.G.E.) de

Bruxelles Environnement. Ce projet
:.':f.'ﬂ et  iiiBus pillote a pour objectif de montrer aux

structures participantes que des
economies substantielles peuvent
etre engrangées via le financement
d'un poste de responsable énergie.

Plan voor Lokale Actie
woor het Gebrulk van Esergbe

Les ultats ne se sont pas fait a
sommation de gaz a baisseé de 15 % en
et celle d'électricité s’'est stabilisee, alors méme
Naugmentation des equipements en matene
lourds (scanners, appareils d'imagerie a resonanc
magnetique, etc.) est de plus en plus énergivore.
En 2009, I'ecart entre la facture réelle et la factur
hypothétique sans URE a aftteint plus de 2 milliors

‘euros pour les cing hopitaux.

1 'hép razme, les Clinigues Universitaires Saint-Luc ainsi que les
Hopitaux Iris site Joseph Bracops)

ans
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ROles du responsable Energie a
I'hopital Erasme aujourd'hui

Comprendre les flux énergétiques
Anticiper les dérives = Alarmes
Optimisation des fct. des installations
Expertise technigque

Suivi énergétique de la sociéte de
maintenance.

Refacturation Energétique

. Sensibilisation ....
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Comment ?
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L'outil de comptabilité Energetique a I'hopital

Erasme

DEFINITION

Systeme permettant de mettre en évidence
et de comparer divers niveaux énergétiques
de facon automatique.
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L'outil de comptabilité Energéetique a I'hopital
Erasme

Exigences :

Rapports automatiques hebdomadaires.

Rapports (127) Interpretables en 5 minutes.

Comparaison Energétique par semaine (53).
Tendance Energétique (signature).
Caractéristigues Energétiques fondamentales.

Alarmes.
Refacturation.
Indépendance.
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L’outil de comptabilité Energétique a 'hépital Erasme

169 compteurs au 01/10/2013

Erasme F m

/0% Electrique
20% Thermique
10% m?3 eau & gaz
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L'outil de comptabilité Energetique a I'hopital Erasme

Intranet
Ethernet TCP/IP \
“b_ Passerelle Etnernet / modbus ,,,,,,,,,
' Adresse IP fixe \
i
Chaufferie
Pulse chaleur :
He ™D LoAE w0

\
— \

- %’E_N Pulse venant du Comptage
total KWH, Vapeur , Eau
§ chaude, gaz chaufferie

8
=

Wl 0oL
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La comptabilité Energetique a I'hopital Erasme

Architecture des rapports Energétiques

Page de garde (données)
Tendances principales gaz / Elect. & t°ext.

Détail des consommations
Energie / semaine

Energie / tendance
Caractéristigues énergetiques




1) Pages de données

Schneider Rapport Energetigue Mensuel Mois 6 / 2012 Resp. Energie F -
EPElectric J-L Régal ULB
SAGEH Erasme
‘Consommations Mensuelles
Année 2012
Muois N° 1 2 ] 4 al 6 T
Temperature Exterieurs moyenne “C 68.85 253 11.46 10.03 17.16 18.05 1835
Consommabon Gaz Total m" G600 488 0 a70 286.0 473 850.0 450 150 3233850 183 8310 3 5640
PiCS [domnées manueliss) 9.90 o.04 Bod B.oo B.oo Beo fe el
Chaleuwr Tolale (Conso gaz * PICS) W 810319 g G044 4 TET R 4 4056 32306 18375 5.6
Codt Energie introduit (Facture) £ £33.89 €33.88 € 3388 £ M 57 £ 333 £ 33.31
Coat Energie (E5m™PCSM1M0m-1) £ £ 204 421 £ 25 856 £ 181 244 € 155415 € 107 812 £ 81206 £ 0
Chalew Total (Chawds+ocog1+oogd) BT 32481 3730 25440 24123 15825 1048 271
Chaleur Hopital{{ Chal. Total}-2 SEstAmont- 2851.0 31228 22081 20371 13583 10243 265
{(hal+ransf+Hcomdmusesmusee | HESF) M¥h
Colt Energie introduit {Dalkia) £ £ 5113 € 5018 € 5018 £ 4053 £ 5203 £ 5203
Codt Energie $E"Chaleur total MWhim-1) € £ 183 022 € 187 250 € 127 883 £€ 119481 £ B4291 £ 55301 £ 0
Blecricite Total {CDT+Cogi+Cog2) A 2 506 2 24040 24581 22577 25281 2 a154 650
Electricite Hopitaltotal {BC+ESP) L0 18329 13278 19180 1 855.0 13525 17EIS 504
Codt Energie introduit {Dalkia) € £21.70 €981.70 €81.70 £ 91.70 € 87.50 £ ar.50
Codt Energie $E*Elec total MWhim-1) £ £€ 39 815 £€ X 525 £ 5412 € 207 031 € M 207 £ 211350 £ 0
Consommabon Eau Hpital(HP+BF) ™ 9898 2 938248 10 1674 Bazz2 11 278.3 11 7284 5324
Cionsormmaton Eau HDW " 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 L] oo
Cout Energie introduit {Facture) £ £322 €322 €322 £322 £330 £330
Cout Energie $E*Eau Hapital mm-1) £ € 31872 £ 31 836 £ 2273 £ 319382 € aAr2x2 £ 38704 £ 0
Coonsormmation Froid ) - an.4 g87.1 1203 175.1 2042 282 7T 75
Codt Energie introduit £ € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00
Colat Energie E"Froid MWhim-1) £ € 16083 £ 13418 £ 24 D88 £ 35011 £ 583840 € 58531 £ 0
Date de début- 01 Jan 2012 Mois N= & Page 1

Date de fin: 02 Jul 2012
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2)Tendances principales gaz / Elect.& t°ext.
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2)Tendances principales gaz / Elect.& t°ext.
s o I

Schneider  papport Energetique Hebdomadaire Semaine 26
5450
Consemmation Chalewr totale et équivalent gaz Hopital (Chaleur totale - Refacturation )
Chaleur totale = Chaleur Chaudieres 123 + Cog 1 +Cog 2
Refact = (Boucle-2.5Est) - (Hall-Transf-{combur-musee))+ ESP
1200
1300
200
= soo
400
200
a
-0.81 1.19 319 519 7.9 8.19 11.18 1319 1519 1719 1919 21.19
Tempéralure

-2 81
—— Regression Chal Tolale * Chaleur Hépital —— Regression Chal Hogital

& Chaleur Tolale



2) Tendances principales gaz / Elect.& t°ext.

MWh
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3) Détail des consommations Enerqgie /
semaine

id Date de debut: 4 Jul 2011 Semaine N° 25 Page 5 =
Schnei Date de fin: 2 Jul 2012 = A
e e Consommation Eau &£
— T aphtal Drmene ey
Total Eau Entrée HP+BP Eau Osmosee Chaudieres Eau Evapo (Production Froid
£000- 250 25
200 20
40004 1 150 . 151
E
x : . 100 101
IIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIHIIﬂ g ; pl
32 38 4 50 4 10 1% 22 32 38 &4 50 & 10 16 22
% 46 4 4. o 20 3 41 4 1 7 13 19 28 2 I M 7T T W B
L 2011 ! 2012 : L 20m 1 2012 ! ' 2011 L 2012 !
Semaine N° Semaine N* Semaine N*
Eau Adoucie Eau Chaude Sanitaire Eau Condenseur (Tours de
250.- Refroidisement)
1400
0 1200
150 - 1000
E 300
100 E 600
:
50 400
200
0 0
32 38 4 50 4 10 1€ 22 32 38 44 S50 &4 10 168 22 32 38 44 5 4 10 1€ 22
2 B 4 a7 1 7 1 19 25 23 B 4 47 1 7 13 19 25 29 35 41 &7 1 7 13 19 25
. 2011 1 2012 ! L 2011 1 2012 : . 2011 1 2012 -

Semaine N* Semaine N° Sermaine N°



3) Détail des consommations Energie /
semaine

Date de début: 07 May 2012 Semaine M 18 Page 19
aEhrt':llL . %
Consommation Chaleur F apital - rasmne
Chaleur Hall d'entrée Chaleur Hall d'entrée Chaleur Hall d'entrée
100 16 2500.00 16.00
14 = u- 14,00
B0 ]
12 — 2000,00 12.00
10 ngmE
B0 = N 1500.00 10,00
S £ 8 =" 17 E l 8.00
40 3 ha B MEAPT 1000.00 6.00
13"
20 2 — _ 500.00 | 4.00
0 - = cmmfne t | 2.00
o -5 00 1.00 FOO 1300 19000 2500 0.00 0.0
Terrperatune ("C) BORRNREC g T REER
Point o= cassure = -1 .27 °C Dn-l:r—l—_ L -
Semaine N*
Chaleur Bucopa Tunnel Chaleur Bucopa Tunnel Chaleur Bucopa Tunnel
3.5 20 3.5 30000 30,00
3 \s 3 - 250.00 25.00
25 2.8 e 200.00 20.00
2 - s 2
: 1.5 o = Z s . T 150.00 15.00
1 1 - 17 100.00 10.00
5 1810,

05 0.5 - 50.00 5.00
o o 0 -~ 0.00 0.00
a 11 14 17 -500 100 700 1300 1900 2500 & 11 14 17
2013 ! Tempersiune "C) 2013

Semaina KN* o= ure =210 Samains N°



La comptabilité Energetique a I'hopital Erasme

En resume, a Erasme la comptabilite
énergetigue est baseée sur:

Comparaison de I'énergie / semaine.

Erasme F m
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Analyse de la qualite de I'énergie !
Qui peut le plus peut le moins !
Pourquoi se limiter a des KWh, T°,m3 ?

.. POWERLOGIC 5ystem Manager Setup Utility - [7 Cycle Waveform - 035_Feeder_F2 - 06-18-2012 07:00:28]

Fof File Edit Wiew Setup Control Display Reports Tools  Window Help —|F
E(|Ov @8 & ==05F k= L
Update Interval : SCHEDULED |5 seconds j
Al an| va|vb|velia|m|ic|] 3wl 1]E| &|A] LelnrE ?
0,00; 10008,57 FPhase A-B “Voltage 118,56; 45 68 Phazse A Current
FINIS Amalsrsis FLIS Amalyrsis
= s2s5 £
10s00 £ E
= s0.0 —F
g 1oeeo =4 il srs E
= =I={ulu} _i = S50 —;
I = 14 525 A
S000 = so.o o
sson £ 47 5 o
B L L T P L Ll L T T T T T LT L]
T T T T T T T T T T T l T T T T T T T T T T T T
a 10 20 =0 40 £0 =0 O =0 =0 100 1410 120 a 10 =0 =0 40 £0 =0 vo =0 =0 100 1410 1=Z0
MlNSeconds [EINESEEL
0,00; 10710,90 Phazsec B-C Voltage 85,00; 53,06 Phaze B Current
FINIS Analsrsis FIVIS Amnalyrsis
11000 = 50 =
= ss E
10750 —= - E
E so B
1] - 1] E
= 1os00 - = 45 £
1 = r . E
10zs0
100‘:"3—:r|||=||||=||||I||||=||||I L L 3':‘—_|||I A A A A A W
a 10 20 =0 40 £0 =0 O =0 =0 100 1410 120 a 10 Z0 =0 40 =0 =0 vo =0 =0 100 1410 120
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0,00; 10881,82 Phazse C-5 Voltage 104,23; 53,35 Phaze C Current
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10000 =
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g 1oso0 £ g ss.0 €
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I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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Sensibilisation .....

» Alarmes par mail
» Rapports par semaine envoyé / malil

* Mise a disposition de tout le personnel
technique de l'outil SPM 7 (Schneider)



ALARME MAIL

i, POVWERLOGIC System Manager Setup LIEility
File Edit “iew Setup Conktrol Display Reporks Tools  Window Help

S| @ o | W2 E O S k=
Update Interval :  kaMLUAL |5 seconds =]

Bl Active Alarms

o || < |

ACTIVE ALARRS
Time of Doccurrence | Device | Tupe | Function | Walue
12042013 13:46:02 1w Radio S o, Current &, 16

B alarme radio - Message {Texte brut)

Eichier  Edition  Affichage  Insertion  Format  Qokils  Ackions ¢

G [ §

— - ,; Répondre _4; Répondre & tous

Ze message a éké envoyeé avec une importance Hauke,

De : powerlogici@powerlogic, be
A Reqal Jean-Luc
oo

Chbjet :  alarme radio

| bepassement de la charge Max 45 Amp



Rapports hebdomadaires

3 4& nuSy. CHeyee LA
5 Jean-Luc Régal r M
5430 Erasme

DJ m?
20000
e
15000
= 10000 fidsn qus
5000
g /

-
w
-y
©
&
w
-
\

~>

Electricité Modulaire TD2




Outill & sensibilisation

Energie - Eau chaude sanitaire (ECS)

Eau chaude sanitaire m3
Semaine en cours / semaine précédente @ Cette semaine

m3 . .
. La semaine derniére

30
20
10 = =

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.

Derniére mise 3 jour : 5/11/2013 15:55:16

Eau chaude sanitaire €
Semaine en cours / semaine précédente @ Ctte semaine

. La semaine derniére

L.jjl' _

sam.

Derniere mise 3 jour : 5/11/20132 15:55:16
| Sa S S, g




Outill & sensibilisation

Energie - Gaz (compteur principal)

gaz m3
Mois en cours / mois précédent @ Ce mois-ci

I % Le mois dernier

15000

10000 | | I | I

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

Derniére mizs a jour : 5/11/2013 15:55:29

Gaz €

Mois en cours / mois précédent @ Ce mois—ci
€

Le mois dernier
6000

5000 ,
4000
3000 i

0r 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Derniére mize a jour : 5/11/2013 15:55:29
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Conclusion

Un électricien sans appareil de mesures !
Un comptable sans calculette !
Un boucher sans couteaux !
...etc.

L’outil professionnel est indispensable pour mener a bien la
mission du RE.

Outre I'aspect énergétique, cet outil participe activement au
controle de :

la bonne conduite des installations !

Donc au confort du patient et du personnel

Merci de votre attention

Régal J-Luc
Erasme F m
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